
台帳対象番号

工　期

施工者

工事名

工事ヶ所

図　番 枚の内

令和　年　月　日

縮尺

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日

55 28

及び配水管整備に関する基本設計業務委託

図面名

燕市管路更新計画見直し

ＳＴＰＷ７００ Ｌ＝９．００

1:100

推進工断面図(4)
推進工平面図(4)
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既設ガス管 φ150(低圧)
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1067 60097924

さや管 HP φ600mm 推進延長＝15000

(本管 DIP-GX φ400mm)
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発進立坑

φ2000

到達立坑

越
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線

推進工平面図(4) S=1:100

推進工断面図(4) S=1:100

さや管 HP φ600mm 推進延長＝15000
(本管 DIP-GX φ400mm)

φ2500

発進立坑

φ2000

到達立坑

既設汚水管 φ150
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設
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管
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既設ガス管 φ50(低圧)
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既設配水管 PEPφ50
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既設配水管 PEPφ75

不
明
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(低
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200

31
10

3
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57
0

配水管φ75切回し

配水管φ75切回し

薬液注入

12
00

12
00

燕市地内

所掌区分

立坑から5.0m立坑から5.0m

立坑から5.0m

JR施工範囲 DB事業範囲
DB事業範囲

DB事業範囲は立坑外側5.0m以降を対象範囲として想定するが、
詳細な施工区分等についてはJR協議（本組合が主体的に実施）による。

所掌区分



台帳対象番号

工　期

施工者

工事名

工事ヶ所

図　番 枚の内

令和　年　月　日

縮尺

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日

55 36

及び配水管整備に関する基本設計業務委託

図面名

燕市管路更新計画見直し

サヤ管ＳＧＰ５００
Ｌ＝５２．２５（８６－１－０１）

越
後

線

弥
彦
線

1:100

推進工断面図(12)
推進工平面図(12)
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設
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既設ガス管 φ100(低
圧)

既設ガス管 φ200(
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既設配水管 DIPφ
100

既設配水管 DIPφ100
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推進工平面図(12)S=1:100

4
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0
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00

既
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水管
 φ

200

1
01
0

30
00

φ2500

到達立坑 発進立坑

φ2500×5797さや管 HP φ400mm 推進延長＝47000
(本管 DIP-GX φ250mm)

越後線 弥彦線

φ2500

到達立坑 発進立坑

φ2500×5797さや管 HP φ400mm 推進延長＝47000
(本管 DIP-GX φ250mm)

推進工平面図(12)S=1:100

1067 284328092 1067 8242

薬液注入80
0

80
0

燕市地内

前頁と同様

DB事業範囲は立坑外側5.0m以降を対象範囲として想定するが、
詳細な施工区分等についてはJR協議（本組合が主体的に実施）による。



台帳対象番号

工　期

施工者

工事名

工事ヶ所

図　番 枚の内

令和　年　月　日

縮尺 1:100

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日

推進工断面図(16)

55 40

及び配水管整備に関する基本設計業務委託

図面名

燕市管路更新計画見直し

Ｈ５００ Ｌ＝２４．３

越
後
線

越
後
線

既設汚水管 φ600

推進工平面図(16) S=1:100

既設配水管 DIPφ250

既設配水管 DIPφ250

既設ガス管 φ150(低圧)

既設ガス管 φ100(中圧)

推進工断面図(16) S=1:100

推進工平面図(16)
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管
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φ2500×5797 さや管 HP φ400mm 推進延長＝30000

発進立坑

φ2500

到達立坑
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00
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φ2500×5797 さや管 HP φ400mm 推進延長＝30000

発進立坑

φ2500

到達立坑

越後線
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(本管 DIP-GX φ250mm)

(本管 DIP-GX φ250mm)
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00
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薬液注入

8
00

8
00

燕市地内

前頁と同様

DB事業範囲は立坑外側5.0m以降を対象範囲として想定するが、
詳細な施工区分等についてはJR協議（本組合が主体的に実施）による。


